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Unmanned Machinery Space (UMS) system is a watchkeeping system that 
using computerized technology which is assisted by machinery alarm system to 
monitor machinery on ship which is a substitute for conventional watchkeeping. The 
point in this thesis is the writer want to discuss the watchkeeping system still has the 
effect of making mistakes when the system is implemented.  
This research uses qualitative descriptive method by data analysis 
technique Software, Hardware, Environment and Liveware (SHEL) and Urgency, 
Seriousness and Growth (USG). Data collection is done by interview, documentation, 
observation by observing while maintenance and repair performed on SS. Tangguh 
Towuti. 
From the results above research it can be concluded that this Unmanned 
Machinery Space system has strong factor when the ship goes long voyage is more 
efficient working time, body fitness, machinery and savety devices are always in 
normal conditions, and planned maintenance systems can be completed on time. There 
are still cases the occur from the impact of this watchkeeping system due to human 
error and machinery alarm system failure. The actions has to be taken is run programs 
from companies the concentrate for human error and check all machinery alarm system 
according to the routine with a checklist. 
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Unmanned Machinery Space (UMS) system adalah sistem dinas jaga yang 
memanfaatkan teknologi komputerisasi yang dibantu oleh machinery alarm system 
untuk memonitor permesinan di atas kapal yang menjadi pengganti dinas jaga 
konvenisional. Permasalahan pada skripsi ini yaitu peneliti ingin membahas sistem 
dinas jaga tersebut masih mempunyai pengaruh yang membuat terjadinya kesalahan 
pada saat sistem tersebut diberlakukan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik analisis data Software, Hardware, Environment dan Liveware 
(SHEL) dan Urgency, Seriousness dan Growth (USG). Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi dengan mengamati pada saat kasus 
yang terjadi tentang pengaruh UMS system di MV. NYK Orion  
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Unmanned 
Machinery Space system ini mempunyai faktor yang sangat kuat saat long voyage yaitu 
waktu kerja lebih efisien, kebugaran tubuh, permesinan dan savety devices selalu dalam 
kondisi normal, serta planned maintenance system dapat diselesaikan tepat waktu. 
Masih ditemukan kasus yang terjadi dari dampak sistem dinas jaga ini diakibatkan oleh 
human error, dan machinery alarm system failure. Tindakan yang dilakukan adalah 
menjalankan program-program dari perusahaan yang berkonsentrasi dalam hal human 
error dan melakukan pengecekan seluruh alarm permesinan sesuai rutinitas dengan 
checklist.   
 










A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi telah menjadi kenyataan dengan adanya 
berbagai macam jenis pekerjaan yang dulunya hanya mengandalkan tenaga 
manusia, kini dapat digantikan dan diefektikan dengan menggunakan tenaga 
mesin dan komputerisasi, sehingga lebih efisien dalam penggunaan tenaga 
manusia, dan waktu serta keakuratan yang tinggi yaitu Unmanned 
Machinery Space system. Perusahaan-perusahaan pembuat kapal selalu 
menghasilkan produk-produk kapal baru dengan berbagai macam kelebihan 
dan penyempurnaan teknologi yang tak lain tujuannya untuk mempermudah 
kerja manusia, salah satunya adalah teknologi kapal dengan Unmanned 
Machinery Space system, dimana engine room dalam keadaan unmanned 
atau tak berawak untuk melakukan penjagaan terutama saat malam hari. 
Teknologi Unmanned Machinery Space ini dijalankan hanya ketika kapal 
dalam keadaan long voyage. Sistem kerja dan keamanan dari main engine, 
auxiliary machinery sampai tanks yang ada di engine room dapat dimonitor 
dari extension alarm, sehingga lebih mengefektifkan tenaga manusia. 
Kapal modern saat ini mampu untuk menggunakan sistem kerja 
berteknologi Unmanned Machinery Space yang umumnya semua terkontrol 
dari luar engine room dimana semua operasi yang dibutuhkan akan 





keuntungan dengan memudahkan manusia untuk mengontrol, memonitor 
dan alarm yang berlokasi strategi di area akomodasi dan kurangnya jumlah 
dari engine crew yang dibutuhkan, apabila dibandingkan dengan kapal-
kapal yang beroperasi manual. Aspek keselamatan yang dipertimbangkan 
dan diimbangi dengan berbagai sensor, rekaman dan alarm yang sudah 
terpasang diberbagai lokasi di mesin dengan baik. 
Unmanned Machinery Space system atau istilah singkatnya UMS 
mempunyai keuntungan lain yaitu pada saat planned maintenance system di 
kapal untuk perawatan mesin secara berkala dapat selesai tepat waktu 
dibandingkan saat watchkeeping system diterapkan. Engine crew lebih 
banyak mendapatkan rest hour sehingga mendapatkan kebugaran dan lebih 
mengoptimalkan kinerja. Planned maintenance system untuk mesin-mesin 
di kapal harus dilakukan guna menjaga performa mesin, menjadikan UMS 
sebagai sistem yang efisien untuk memenuhi perawatan mesin secara 
berkala tersebut tanpa melupakan monitor terhadap mesin kapal yang lain.  
NYK Shipmanagement Pte. Ltd. selaku perusahaan yang 
merekomendasikan UMS sebagai sistem untuk membantu program-program 
kerja dengan laporan pekerjaan yang harus disampaikan ke perusahaan dari 
pihak kapal dengan deadline yang sudah ditentukan, menjadikan pekerjaan 
engine department berlangsung dengan terencana, namun tetap 
memperhatikan kebugaran engine crew, dan optimalnya untuk menjalankan 
pekerjaan terutama untuk kapal dari perusahaan tersebut yang mempunyai 





Sistem ini pada kenyataannya masih banyak yang tidak tepat sasaran, 
dan salah satunya adalah apa yang dialami oleh penulis selama melakukan 
praktek laut di MV. NYK Orion. Teknologi unmanned machinery system 
dapat diaplikasikan, tetapi penulis menemukan salah satu engine crew yang 
masih kurang mengerti pentingnya sistem tersebut yang seharusnya 
membuat pekerjaan efisien dan efektif, hal tersebut dapat berdampak negatif 
karena kelalaian saat UMS diterapkan karena kurangnya edukasi terhadap 
engine crew yang mempunyai tanggung jawab terhadap permesinan di 
kapal. Rest hour bagi engine crew akan berdampak juga saat penentuan 
perubahan sistem kerja dari UMS ke watchkeeping yang kurang tepat. 
Pengalaman penulis selama melakukan Praktek Laut dan sebagai 
koreksi terhadap penerapan Unmanned Machinery Space system, maka 
penulis mengambil judul “Pengaruh unmanned machinery space system 
terhadap kinerja engine crew di MV. NYK Orion” 
B. Perumusan Masalah 
Dengan mencermati latar belakang dan judul yang sudah ada, maka di 
rumuskan masalah sbb : 
1. Faktor apakah yang mendukung UMS sebagai sistem kerja saat long 
voyage di MV. NYK Orion ? 
2. Dampak yang terjadi saat UMS diterapkan saat long voyage di MV. NYK 
Orion ? 






C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung UMS sebagai 
sistem kerja saat long voyage di MV. NYK Orion 
b. Untuk mengetahui dampak yang terjadi saat UMS diterapkan saat long 
voyage di MV. NYK Orion 
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna menjaga efektivitas 
UMS di MV. NYK Orion 
2. Manfaat penelitian 
 a.  Manfaat teoritis 
  Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru tentang 
koreksi dalam penerapan Unmanned Machinery Space system. 
b.  Manfaat praktis 
1). Bagi para masinis, dapat dijadikan acuan mengenai penerapan 
Unmanned Machinery Space system. 
2). Bagi taruna-taruni, dapat dijadikan sebagai pengalaman dan 
wawasan agar dijadikan modal untuk menjadi masinis yang 
professional nantinya dan juga menjadi seorang yang ahli dalam 
penerapan Unmanned Machinery Space system. 
3). Bagi perusahaan pelayaran, sebagai pengetahuan pembelajaran 
agar dapat menambah pengetahuan pada crew kapal yang berkaitan 
dengan Unmanned Machinery Space system. 
4). Bagi PIP Semarang, sebagai tambahan referensi skripsi di 
perpustakaan untuk menunjang pengetahuan dan kegiatan 





D.   Sistematika Penulisan 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta untuk memudahkan 
pemahaman, penulisan skripsi disusun dengan sitematika terdiri dari lima 
bab secara berkesinambungan yang pembahasannya merupakan suatu 
rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam penyusunan skripsi penulis 
menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Merupakan suatu landasan teori berupa tinjauan pustaka yang 
menjadi dasar penelitian suatu masalah dan kerangka pemikiran.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini terdiri atas waktu dan tempat penelitian, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data. 
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN MASALAH 
Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang masalah yang ada 
dan membahas permasalahan yang sedang dihadapi 
BAB V PENUTUP 
Sebagai hasil dari penulisan skripsi ini, maka akan diberikan 

















A. Tinjauan Pustaka 
1. Unmanned Machinery Space  
Penulis telah mencari ke berbagai sumber dan tempat yang mendapat 
referensi tentang Unmanned Machinery Space system, namun pada 
kenyataannya tidak ada buku-buku yang khusus mengupas dan 
membahas secara lengkap tentang Unmanned Machinery Space system. 
Penulis yang mengambil judul “Pengaruh unmanned machinery space 
system terhadap kinerja engine crew di MV. NYK Orion”, penulis 
lebih memfokuskan permasalahan ini terhadap sistem kerja atau dinas 
jaga, pengalaman penulis selama praktek laut dengan menggunakan UMS 
system, serta interview dan berbagi pengalaman dengan sesama taruna 
juga Engineers di kapal sebagai cadet training instructor. 
International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended in 1995 (STCW 
1978/1995), Chapter VIII tentang Standards Regarding Watchkeeping 
atau standar-standar yang berkaitan tugas jaga pada Section A – VIII/I 
yang membahas tentang Fitness For Duty atau kebugaran untuk 
menjalankan tugas jaga yang isinya antara lain : 
a. All persons who are assigned duty as officer in charge of watch or 
a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 





Semua orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai 
perwira jaga atau sebagai bawahan yang diambil dalam suatu jaga 
harus diberi waktu istirahat paling sedikit 10 jam dalam periode 24 
jam. 
b. The hours of rest may be devided into no more than two periods, 
one of which shall be at least 6 hours in length. 
Jam-jam istirahat ini hanya boleh dibagi paling banyak menjadi 2 
periode istirahat yang salah satunya paling sedikit tidak kurang dari  
6 jam. 
c. The requirement for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 
need not be maintained in the care of an emergency or drill or in 
other overriding operational conditions. 
Persyaratan untuk periode istirahat yang diselesaikan di dalam 
paragraf 1 dan 2 diatas, tidak harus diikuti jika terjadi suatu situasi 
darurat atau situasi latihan, atau terjadi kondisi operational yang 
mendesak. 
d. Not with standing in provisions of paragraph 1 and 2, the minimum 
period of 10 hours may be reduced shall not extend beyond two 
days and not less than 20 hours of rest are perioded each 7 days 
period. 
Meskipun adanya ketentuan-ketentuan di dalam paragraf 1 dan 2 di 
atas, tetapi periode minimun 10 jam tersebut dapat dikurangi paling 





semacam ini tidak lebih dari 6 hari. Dan paling sedikit harus ada 70 
jam istirahat selama periode 7 hari. 
e. Administration shall require that watch schedukes be posted where 
they are easily accesible. 
Pelaksana yang bersangkutan harus menetapkan agar jadwal juga 
ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat. 
 
Gambar 2.1 Engine Room Lay-out 
Sumber : NYK Engine Cadet Course Handouts 
Unmanned Machinery Space system mempunyai prosedur penting 
sebelum diterapkan yaitu UMS check. UMS checks harus diadakan dan 
tercatat di UMS Checklist yang mempunyai prinsip dinas jaga dan 
mengikuti tujuan safety management system, Safety of Life at Sea, Safe 





Security, untuk memastikan dan menjaga operasi mesin dan keselamatan 
kapal setiap waktu. Sistem ini ditujukan kepada engineer dan rating yang 
harus dipahami dengan saksama saat memeriksa mesin-mesin kapal dan 
ruangannya sebelum Chief Engineer menetapkan UMS operation.  
Prosedur yang diterapkan saat ini yang ditujukan oleh engineer 
termasuk rating harus melakukan inspeksi mesin dikondisi saat UMS 
diterapkan, memperbaiki kerusakan sebelum duty engineer melaporkan 
kepada Chief Engineer. Inspeksi di engine room saat UMS diterapkan 
dari area paling atas permesinan kapal dan turun ke paling bawah area 
engine room.  
UMS Checklist atau istilah lainnya adalah M-Zero Checklist adalah 
daftar berbagai mesin di engine room yang disetiap mesinnya tertulis 
kondisi mesin dan parameter seperti temperatur, tekanan, dan kondisi lain 
yang penting. Checklist tersebut disiapkan oleh engineer yang ditunjuk 
dan disetujui oleh Chief Engineer dan berlaku hanya dalam kurun waktu 
24 jam setelah sistem UMS diterapkan. UMS Checlist yang sudah 
ditandangani oleh Chief Engineer ini disimpan di Engine Control Room 
sebagai catatan resmi dari machinery spaces operation. Hal-hal yang 
termasuk dalam UMS Checklist : 
a. Abnormalitas untuk nilai parameter, seperti level, temperatur, 
tekanan, putaran, flow rate, dan lain-lain. 
b. Abnormalitas di engine room, seperti getaran, suara, kebocoran, 






c. Abnormalitas yang ada di sistem monitor, sistem alarm, remote 
control system, sistem kontrol otomatis dan sistem elektrik. 
d. Fire protection / Fire Fighting Appliance, dan peralatan lain yang 
tidak bekerja berkelanjutan dalam kondisi siap saat emergency 
situation. 
e. Back-up systems, seperti mesin yang dalam posisi stand-by. 
f. Ruang permesinan dalam keadaan bersih dan tidak ada tanda-tanda 
bahaya. 
UMS watch atau sistem dinas jaga ditentukan dari keputusan Chief 
Engineer dengan mempertimbangkan semua permesinan tidak ada 
kendala dan bahaya. UMS duty engineer harus mengobservasi saat 
melakukan UMS duty, prosedur yang harus dilakukan, yaitu: 
a. UMS duty engineer, non duty engineer, dan rating melakukan cek 
di engine room dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan 
semua operasi permesinan dan peralatan. Checking yang dilakukan 
menurut UMS Checklist dan dilaporkan ke Chief Engineer dengan 
checklist yang sudah diselesaikan di keesokan hari. 
b. UMS duty engineer harus melakukan night patrol untuk melakukan 
inspeksi pukul 18.00 dan 22.00. 
c. Saat UMS operation diterapkan, duty engineer harus change over 
di “UMS Duty Switch” dan melaporkan ke anjungan. 
d. Saat extension alarm berbunyi, duty engineer secepatnya ke engine 





dari monitor ataupun local side, dan melaporkan ke Chief Engineer 
apabila situasi mendesak dan perlu instruksi tambahan. 
e. Saat UMS operation dimulai kembali, extension alarm harus tetap 
sesuai dengan situasi di engine room. Apabila manned (berawak), 
extension alarm off, dan sebaliknya apabila unmanned (tidak 
berawak) extension alarm on. 
UMS Alarm System yang mendukung UMS operation berguna untuk 
memperingatkan duty engineer dan semua personil di kapal dari semua 
permasalah atau keadaan bahaya di engine room. UMS Alarm System 
yang ada di kapal saat penulis melaksanakan Praktek Laut, seperti: 
a. Extension alarm 
Kapal modern sekarang dilengkapi dengan alarm ini, dimana 
mengeluarkan suara dan indikasi dari alarm tersebut tidak hanya di 
engine room ataupun ECR, namun di sebagian ruang akomodasi 
seperti, bridge, engineer’s cabin, mess room, recreation room, 
gymnasium. 
 
Gambar 2.2 Extension Alarm Control dan Panel 





Extension alarm ini bisa diatur dari ECR console dan harus aktif 
saat UMS operation diterapkan. Permasalahan mesin-mesin yang 
ada akan terdekteksi dari sistem ini selanjutnya mengirim sinyal ke 
ECR dan ruang akomodasi yang sudah ditentukan. Alarm ini akan 
berbunyi, memberi lampu indikasi, dan memberikan detail yang 
terjadi di mesin yang bermasalah. Extension alarm ini berguna 
memperingatkan kepada duty engineer dan apabila duty engineer 
tidak mengetahui alarm tersebut, Chief Engineer ataupun personil 
di kapal yang lain dapat memberikan tindakan yang dibutuhkan 
secepatnya. 
b. Engineer’s call alarm 
Peralatan ini digunakan untuk keselamatan dan sinyal 
pencegahan berupa alarm di engine room. Alarm ini berbeda dari 
alarm mesin atau extension alarm di engine room dengan 
menggunakan suara nada tinggi di buzzer panel individu yang 
terpasang dengan baik diberbagai lokasi akomodasi. Fungsi 
tersebut dapat diaktifkan secara manual ataupun otomatis dari 
Engine Control Console (ECC). Alarm ini akan aktif dan 
mengeluarkan suara beberapa menit kemudian ketika duty engineer 






Gambar 2.3 Engineer’s Call Control and Panel 





c. Dead man alarm 
Peralatan teknologi keselamatan lain yang terpasang di kapal 
yang menggunakan UMS operation adalah Dead Man Alarm. Alat 
ini tidak jauh berbeda dengan alat lain yang mengeluarkan sinyal 
suara untuk memberi tanda ke semua personil di kapal akan adanya 
dead man. 
 
Gambar 2.4 Dead Man Alarm Panel 
Sumber : NYK Engine Cadet Course Handouts 
Alarm ini aktif apabila tombol on/off di Dead Man Alarm panel 
ditekan oleh engine crew yang melakukan UMS rounds. Waktu 
yang ditentukan umumnya 30 menit dan alarm akan berbunyi 
apabila engine crew tidak menekan ulang tombol reset, sinyal ini 
akan diterima di bridge atau anjungan gunanya untuk 
memberitahukan Officer Of the watch (OOW) bahwa ada personil 





monitor jika terjadi kecelakaan atau pertolongan akan lebih mudah 
melakukan tindakan secepatnya. 
Gambar 2.5 MO Checklist 
Sumber : Dokumen MV. NYK Orion 
UMS operation yang diterapkan di MV. NYK Orion selama penulis 
Praktek Laut mempunyai sistem kerja harian, dimana pekerjaan dimulai 
pada pukul 08.00 sampai 17.00, namun pukul 07.30 semua engine crew 
harus berkumpul di ECR untuk melakukan rutinitas Toolbox Meeting 
setiap pagi. Pekerjaan yang dimulai pukul 08.00 akan dipotong dengan 
adanya lunch break pukul 12.00 sampai 13.00, dalam satu jam tersebut 
engine room dalam kondisi unmanned sehingga UMS duty engineer 
harus mengaktifkan extension alarm, change over di engineer’s call 
alarm, dan melaporkan ke bridge kepada OOW atau deck crew on watch 
bahwa engine room dalam keadaan unmanned. Engine room kembali 





melakukan Toolbox Meeting pada siang hari, disaat itu juga duty 
engineer mengembalikan semua alarm seperti dalam keadaan manned 
dan melaporkan ke bridge. 
Engine crew yang bertanggung jawab atas M-Zero Checklist saat UMS 
diterapkan adalah 1st Engineer, 2nd Engineer, 3rd Engineer, Wiper. M-
Zero Checklist ini berisikan semua parameter permesinan di engine 
room, pressure, dan level. Checklist tersebut harus selesai sebelum pukul 
17.00 dan diserahkan oleh UMS duty engineer, dengan begitu pekerjaan 
sudah selesai, namun pada waktu yang sama duty engineer tetap 
mempunyai tugas untuk UMS rounds dan mengisi UMS Safety Checklist 












Gambar 2.6 UMS Safety Checklist 
Sumber : Dokumen MV. NYK Orion / NYK SMS Manual 
Engine room pada pukul 18.00 kembali dengan kondisi unmanned 
sehingga duty engineer kembali melakukan tanggung jawabnya untuk 





Duty engineer yang bertugas jaga harus siaga apabila mendengar 
alarm dan dengan sigap menekan tombol reset alarm dari ECC dan 
mengadakan checking dan tindakan atas mesin yang terdeteksi 
alarm.
 
Gambar  2.7 Alarm Log 
Sumber : PC ECC in ECR MV. NYK Orion 
 
Gambar  2.8 UMS Alarm Log 





Alarm yang terjadi dari permesinan kapal yang dapat dilihat di ECR 
tepatnya di komputer ECC harus ditulis di UMS Alarm Log yang berisi 
deskripsi alarm, waktu saat engine room manned, waktu saat melaporkan 
ke Chief Engineer dan bridge, tindakan yang dilakukan, waktu alarm 
direset, waktu engine room kembali dalam kondisi unmanned, dan 
bertanda tangan duty engineer serta Chief Engineer. 
Gambar  2.9 Engine Room Time Patrol Checklist 
Sumber : Dokumen MV NYK Orion 
Night patrol adalah satu rutinitas dan tanggung jawab oleh duty 
engineer yang dimulai dari pukul 18.00 bergantian setiap 2 jam sekali 
dengan bantuan engine crew, dan OOW. Night patrol yang dilakukan 
adalah checking seluruh engine room dari EGE area paling atas 





Person In Charge (PIC) untuk Night Patrol harus mengisi checklist 
sesuai dengan area di engine room yang diketahui dan bertanda tangan 
oleh Chief Engineer. Pembagian waktu untuk Night Patrol biasanya 
sebagai berikut : 
Time Person In Charge (PIC) 
18.00 Duty Engineer (1st Engineer, 2nd Engineer, 3rd Engineer) 
20.00 Duty Rating (Oiler A, Oiler B, Wiper) 
22.00 Duty Engineer (1st Engineer, 2nd Engineer, 3rd Engineer) 
00.00 3rd Officer 
02.00 Duty Rating (Oiler A, Oiler B, Wiper) 




Gambar  2.10 UMS Operation Record 
Sumber : Dokumen MV. NYK Orion 
UMS operation ini dimulai dari pukul 08.00 sampai 08.00 keesokan 
harinya, sehingga sistem dinas jaga tersebut berlangsung selama 24 jam, 





menyerahkan semua dokumen seperti, MO Checklists, UMS Alarm Log, 
UMS Safety Checklist, dan UMS Operation Record kepada Chief 
Engineer serta UMS duty engineer menyiapkan dokumen untuk UMS 
operation yang baru. 
UMS operation yang dilaksanakan juga harus mempunyai beberapa 
aspek keselamatan yang mendukung kelancaran dan meminimalisir 
sistem kerja tersebut agar tidak adanya kesalahan atau kecelakaan saat 
bekerja yang terjadi dari personil, permesinan, dan peralatan. Beberapa 
aspek keselamatan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Menjaga semua area di engine room dalam keadaan bersih, tidak 
ada minyak dan kebocoran dari air.  
2. Tidak ada kain majun atau baju yang berada di permesinan kapal. 
3. Semua peralatan dan alat perawatan diletakan di tempat yang tepat. 
4. Bilge tank di engine room harus dalam keadaan kosong dari bilge 
water dan bersih. 
5. Semua kontrol mesin terdapat label dan harus dalam keadaan 
bersih dan mudah terlihat. 
6. Peralatan dan rambu keselamatan harus dalam keadaan bersih, 
mudah terlihat, dan siap digunakan apabila terjadi emergency 
situation. 
7. Semua sensor dan peralatan alarm harus dicek dalam periode yang 
sudah ditentukan dan berfungsi. 
8. Semua katup dan pipa di engine room harus bertanda dengan jelas. 





B. Kerangka Pikir Penelitian 
















Gambar 2.11 Kerangka Penelitian 
C. Definisi Operasional 
 Dari penilitian ini terdapat istilah yang digunakan sebagai berikut : 
1. UMS Duty Switch 
Adalah switch control yang berada di Engine Control Console (ECC), 
berguna sebagai indikator siapa UMS duty engineer. Switch control ini 
juga ditemukan dengan bentuk tombol atau di komputer (ECC) dan 
terhubung dengan extension alarm. 
Pengaruh unmanned machinery space system terhadap kinerja engine 
crew di MV. NYK Orion 
 
Faktor apakah yang 
mendukung UMS 
sebagai sistem kerja 
saat long voyage di 
MV. NYK Orion ? 
Dampak yang terjadi 
saat UMS diterapkan 
saat long voyage di 
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2. UMS Rounds 
Adalah kegiatan checking di engine room dari area paling atas sampai 
lower floor yang dilakukan oleh duty engineer dan duty rating saat UMS 
operation diterapkan. 
3. Duty Engineer 
Adalah engineer yang berdinas jaga, bertanggung jawab atas semua 
pengoperasian permesinan di kapal saat UMS operation diterapkan.  
4. Officer Of the Watch (OOW) 
Adalah mualim yang berdinas jaga, bertangung jawab di atas anjungan 
dalam navigasi kapal. 
5. Rating  
Adalah seorang yang mendedikasikan sebagai pelaut yang membantu 
dan mendukung semua pekerjaan dari Officer dan Engineer di kapal 
dengan pekerjaan spesifik yang sudah ditentukan. Rating crew members 
dibagi menjadi tiga bagian dan tiap bagiannya terdapat beberapa anggota, 
sebagai berikut : 
a. Deck Department 
1) Bosun 
2) AB (Able Bodies Seaman) 
3) OS (Ordinary Seaman) 








c. Catering Department 
1) Chief Cook 
2) 2nd Cook 
3) Mess Man 
6. Buzzer Panel 
Adalah tombol berwarna merah yang berada di Engine Control 
Console (ECC) yang berguna untuk mematikan alarm yang berbunyi dari 
general alarm ataupun extension alarm yang mendeteksi adanya masalah 
di permesinan kapal. 
7. Engine Control Console (ECC) 
Adalah alat atau perlengkapan yang dapat mengontrol, memonitor, 
mengidentifikasi semua permasalahan main engine, auxiliary engine, 
safety protection dan dilengkapi alarm sebagai indikatornya. Alat ini 
terdapat di Engine Control Room (ECR), Ship’s Office, dan di workshop. 
8. Toolbox Meeting 
Adalah pertemuan rutin di pagi hari sebelum dan sesudah di jam kerja 
untuk setiap department di kapal yang berguna untuk berkoordinasi 
pekerjaan, rencana yang akan dilakukan, memastikan keselamatan saat 
bekerja kapanpun dan dimanapun, serta melibatkan keaktifan semua 
anggota tiap department. 
9. Person In Charge (PIC) 









Berdasarkan hasil penelitian serta dari hasil pembahasan mengenai 
pengaruh Unmanned Machinery Space system terhadap kinerja engine crew 
di MV. NYK Orion, dapat diambil kesimpulan sebagi berikut : 
1. UMS system saat diberlakukan saat kapal dalam kondisi long voyage 
dapat menyebabkan sebagian engine crew yang kurang mengerti sistem 
kerja tersebut meremehkan karena terlalu bergantung pada teknologi 
komputerisasi di dalam sistem UMS watch sehingga menimbulkan 
kurang telitinya dalam hal pengecekan yang menjadikan kurang optimal 
pada sistem kerja tersebut.  
2. UMS system diterapkan pada saat long voyage di MV. NYK Orion 
terdapat kasus yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu human error dan 
machinery alarm system failure dengan uraian kelalain oleh engine crew 
yang dikarenakan kantuk, kurang teliti, alarm tidak terdeteksi karena 
pengecekan rutin tidak dilakukan, mengganggu kinerja permesinan lain 
yang diakibatkan kasus yang terjadi, serta efektivitas pekerjaan 
berkurang dengan adanya kejadian dari kesalahan salah satu engine crew. 
3. Menjaga efektivitas UMS di MV. NYK Orion dengan program Near-
Miss Activities yang dibantu oleh DEVIL Hunting, serta POWER+ 
dimana program-program tersebut diberikan oleh perusahaan untuk 





B. Saran  
Dari kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran 
mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yang 
mana saran tersebut semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
menyelesaikan masalah jika terjadi di atas kapal, antara lain sebagai berikut: 
1. Sebaiknya sebagai crew kapal harus memaksimalkan dan mengerti 
bagaimana UMS watch bekerja yang harus tetap termonitor dengan 
pengecekan rutin agar teknologi yang digunakan pada sistem dinas jaga 
tersebut optimal, sehingga crew mendapatkan faktor pendukung dari 
sistem dinas jaga yang memperhatikan keadaan dan kebutuhan waktu 
istirahat sehingga memenuhi syarat fitness for duty. 
2. Seharusnya program yang diberikan dari perusahaan-perusahaan 
pelayaran seperti NYK Shipmanagement sebagai contoh dalam 
berkonsentrasi dan penanganan human error dengan adanya saling 
mengingatkan antar crew dan mengubah cara bekerja aman di lingkungan 
kerja kapal dapat dilaksanakan, sehingga menjadikan safety culture di 
atas kapal.  
3. Seharusnya melakukan pengecekan rutin pada machinery alarm system, 
safety devices, serta semua syarat yang mendukung UMS system harus 
dalam kondisi normal dan spare parts dalam jumlah cukup. Routine 
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3. Date of  Arrival
4. Flag State 5
of ship Last Port of call
Rank or
rating
1 M DUBROVNIK 14-Aug-17 NEW YORK 004160757
2 M NARAYANGANJ 26-Jul-17 GALLE BF0263672
3 M S BARBARA ILOILO 5-Jun-17 SINGAPORE EC1908734
4 M BINGAWAN  ILOILO 14-Aug-17 NEW YORK P3150268A
5 M DUM DUM, WEST BENGAL 20-Sep-17 SINGAPORE Z3598775
6 M SPLIT 14-Aug-17 NEW YORK 072142007
7 M YANGON 22-Jul-17 SINGAPORE MB176630
8 M CATANAUAN, QZN 20-Sep-17 SINGAPORE P3589983A
9 M MARIKINA MM 20-Sep-17 SINGAPORE EC3548135
10 M QUEZON CITY 6-Oct-17 SINGAPORE P1379318A
11 M TAGBILARAN CITY 20-Sep-17 SINGAPORE EB9765437
12 M BAAO CAM SUR 22-Jul-17 SINGAPORE EC5738455
13 M JOLO SULU 15-Jul-17 HONG KONG EC6397653
14 M TAGBILARAN CITY 15-Jul-17 HONG KONG EC6596740
15 M MAGSAYSAY, OC MDO 22-Jul-17 SINGAPORE EC7208075
16 M QUEZON CITY 22-Jul-17 SINGAPORE P3475952A
17 M S BARBARA ILOILO 22-Jul-17 SINGAPORE EC7401677
18 M DINGLE ILOILO 22-Jul-17 SINGAPORE EC7143607
19 M MAASIN SO LEYTE 20-Sep-17 SINGAPORE EC3868426
20 M CEBU CITY 22-Jul-17 SINGAPORE P3165821A
21 M PASIG RIZAL 31-Mar-17 TOKYO P2304451A
22 M IRIGA CITY 31-Mar-17 TOKYO EC4292676
23 M CALATAGAN BTS 20-Sep-17 SINGAPORE EC0776207
24 M YANGON 23-Jan-17 SINGAPORE MB498585
25 M SLEMAN 22-Jan-17 SINGAPORE B3325754
26 M BOYOLALI 22-Jan-17 SINGAPORE B3325908
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PORT OF REGISTRY PANAMA
OFFICIAL NUMBER 33652-08
CALL SIGN 3EPU6
BUILT 13th March 2008,IHI Kure
OWNERS ASI SHIPHOLDING 1 S.A.




  Yusen Bldg., 3-2, Marunouchi, 2-Chome, Chiyuda-Ku, Tokyo, Japan
MANAGERS NYK SHIPMANAGMENT PTE LTD,SINGAPORE
LENGTH OVERALL 336.00 mtr
LENGTH BETWEEN PERPENDICULARS 318.30  mtr
BREADTH MOULDED 45.80 mtr
DEPTH MOULDED 24.40 mtr
WHEELHOUSE TO BOW 244.34 mtr
WHEELHOUSE TO STERN 91.57 mtr
KEEL TO TOP MAST 61.55 mtr
FREEBOARD (summer) 5.174 mtr
GROSS NET
INTERNATIONAL 98,799  TONS 37,616 TONS
SUEZ 99,139.77 TONS 98,368.05 TONS
DISPLACEMENT DEADWEIGHT DRAUGHT
LIGHT VESSEL 35,291 TONS
SUMMER DRAUGHT 139,816 TONS 104,525 TONS 14.435 mtr
HOLD 20 '/40' 2250 teu/880 Feu Add. SPACE 412 Feu
DECK 20'/40' 1430 teu/1594 Feu TOTAL 20 ' SIZE 8628 Teu
REEFER CONTAINER POINTS 800
WATER BALLAST 25,542.25 Cub.M.
HEAVY FUEL OIL 12,356.43 Cub.M.
DISEL OIL 833.54 Cub.M.















MMSI 352 822 000 NORX
3EPU6@gtships.com




2 x 2,000 Kw or 
CONTAINER CAPACITY,9040 Teu's
764 840 929
600 929 526 529
VOICE DATA ONLY
ccacca 10.0 MT per day,steam turbine cca 18.0 MT per day
25.0 kts
RADIO: INMARSAT TLX / FAX NUMBERS
9000 mm, Pitch 8.806 mm
33 360 Nm
250 MT /MCR 65,210 x 100.3 RPM,200 MT/NOR 55,430 kw x 95 RPM
DAIHATSU DISEL  8DC-32, 4 x 3440 kW,STEAM TURBINE  2100 Kw
LAMPIRAN 2    
Particulars of MV. NYK ORION        
  1 Harbourfront Place, #15-01 Harbourfront Tower One, Singapore 098633
NIPPON YUSEN KAISHA
764 840 926 Brigde,764 840 927 Captains Cabin,764 840 928 Ship's office
POWER - SPEED - CONSUMPTION





PORTS OF CALL  
LIST 
 
SHIP'S NAME : NYK ORION DATE:  













Voy. 45E51 Jeddah, Saudi Arabia 14-Jan-16 15-Jan-17 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Singapore, Singapore 3-Jan-16 4-Jan-17 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Vung Tau, Vietnam 1-Jan-16 2-Jan-17 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Hong Kong, China 28-Dec-15 29-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Tokyo, Japan 23-Dec-15 24-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Shimizu, Japan 22-Dec-15 22-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Nagoya, Japan 20-Dec-15 21-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 46W51 Kobe, Japan 19-Dec-15 20-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45E51 Hong Kong, China 14-Dec-15 15-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45E51 Singapore, Singapore 9-Dec-15 10-Dec-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45E51 Suez Canal, Egypt 25-Nov-15 26-Nov-16 TRANSIT 
Voy. 45E51 Le Havre, France 16-Nov-15 17-Nov-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45E51 Southampton, United Kingdom 14-Nov-15 15-Nov-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45E51 Hamburg, Germany 11-Nov-15 12-Nov-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Rotterdam, Netherlands 9-Nov-15 10-Nov-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Suez Canal, Egypt 31-Oct-15 1-Nov-16 TRANSIT 
Voy. 45W40 Jeddah, Saudi Arabia 29-Oct-15 30-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Singapore, Singapore 19-Oct-15 20-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Vung Tau, Vietnam 16-Oct-15 17-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Hong Kong, China 13-Oct-15 13-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Tokyo, Japan 7-Oct-15 9-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Shimizu, Japan 6-Oct-15 6-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Nagoya, Japan 4-Oct-15 5-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
Voy. 45W40 Kobe, Japan 3-Oct-15 4-Oct-16 LOADING/DISCHARGING 
 
 
Capt. PALJETAK PERO                  







Wawancara yang penulis lakukan terhadap responden yaitu First Engineer 
dan Chief Engineer, bertujuan untuk mendapatkan informasi serta masukan yang 
penulis gunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi sehingga diperoleh data 
yang mendukung terhadap penelitian yang penulis laukan selama menjalankan 
kegiatan praktek laut sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 5 November 
2017. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan 
engineer adalah sebagai berikut : 
Wawancara dengan responden 1 
Nama  : Abramchuk Ivan 
Jabatan  : First Engineer 
Hasil wawancara dengan First Engineer sebagai responden 1 : 
Cadet :  Selamat malam, Sir! Sudah berapa tahun Anda bekerja di NYK 
Shipmanagement?  
First Engineer : Selamat malam, Cadet! Saya sudah bergabung di perusahaan 
ini 15 tahun, dan pertama kali saya menjadi First Engineer di 
MV. NYK Orion. 
Cadet : Dengan pengalaman 15 tahun Anda, apakah pengaruh dari 
UMS system ini bagi engine crew? Dan faktor apa yang 
mendukung sistem kerja ini digunakan? 
First Engineer : Menurut saya, sistem dinas jaga tersebut sangat 




bekerja penuh dari pukul 08.00-17.00, istirahat cukup, energi 
untuk bekerja juga tetap terjaga. Dinas jaga yang dibantu oleh 
teknologi ini juga harus tetap termonitor lebih sebelum kita 
meninggalkan engine room juga saat melakukan night patrol. 
Faktor yang sangat kuat adalah dari STCW Convention yang 
juga mengatur tentang waktu istirahat yang harus didapatkan 
oleh semua crew kapal untuk mendapat kebugaran saat 
melakukan pekerjaan, selain itu planned maintenance system 
juga bisa cepat diselesaikan dibandingkan dinas jaga 4 jam.  
Cadet : Kasus yang terjadi saat air cascade tank habis pekan lalu, 
apakah termasuk dampak dari UMS system, Sir? 
First Engineer  : Kasus tersebut bukan pertama kalinya terjadi selama saya 
bekerja, dan menjadikan dampak juga koreksi bagi UMS watch 
ini, kelalaian karena kantuk saat night patrol, alarm tidak 
bekerja karena kurang pengecekan yang teliti, serta dapat 
mengganggu permesinan lain jika ada kerusakan atas hal 
tersebut. 
Cadet  : Upaya apa yang Anda gunakan untuk menangani dan 
mengantisipasi kasus tersebut? 
First Engineer  : Safety meeting, dimana kita dapat evaluasi semua kekurangan 
dari dinas jaga atau cara bekerja kita dan bagaimana solusinya, 
selain itu pembahasan Near-Miss Report yang ditemukan oleh 




Cadet  : Baik, Sir! Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. 
Wawancara dengan responden 2 
Nama : Kaniska Roy 
Jabatan : Chief Engineer 
Hasil wawancara dengan Chief Engineer sebagai responden 2 : 
Cadet : Selamat malam, Chief! sudah berapa lama Anda bergabung di 
perusahaan ini? 
Chief Engineer : Selamat malam, Cadet! Saya sudah 20 tahun bekerja di NYK 
Shipmanagent sejak saya menjadi Cadet. 
Cadet  : Selama Anda bekerja, apakah sering menemukan 
permasalahan yang dialami pekan lalu? Dan bagaimana 
mengatasinya atau meminimalisir kesalahan tersebut? 
Chief Engineer : Sama seperti yang disampaikan First Engineer. Sering sekali 
engine crew melakukan kesalahan apalagi dalam keadaan 
kantuk dan menyebabkan lalai saat UMS watch, selain yang 
disampaikan First Engineer, program dari perusahaan lain 
yang berkonsentrasi untuk mengatasi human error adalah 
POWER+ yang selalu dilakukan setiap hari, dengan engine 
crew melakukan kesalahan akan kita laksakan audit dari 
Department itu sendiri dan apabila tidak ada perubahan dalam 
melakukan pekerjaan akan dilaporkan ke perusahaan, dan saya 





Cadet : Bagaimana dengan pendapat Anda tentang kejadian tersebut? 
Dilihat dari kesalahan yang membuat kejadian pekan lalu. 
Chief Engineer  : Pendapat saya, tentunya human error itu sendiri, selain itu 
machinery alarm system failure yang ditemukan sensor low 
water level alarm tidak bekerja dengan baik, selain itu kurang 
mengertinya mereka tentang UMS system dan kurang familiar 
sehingga tidak melakukannya dengan baik dan telilti, dan 
itulah dampaknya dari itu semua, yang terjadi pekan lalu. 
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